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НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ CALPEDA S.P.A. ЛЮБОЕ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНОЕ, ЗАПРЕЩЕНО.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Перед использованием изделия следует 
внимательно ознакомиться с мерами 
предосторожности и инструкциями, приведенными 
в настоящем руководстве, которое должно 
сохраняться для использования в будущем.
Оригинальный язык редакции - итальянский, 
который будет главным при выяснении 
несоответствий перевода.
Руководство является неотъемлемой частью 
изделия, существенной для безопасности и должно 
сохраняться до конца срока службы изделия.
Покупатель может запросить экземпляр тех. 
руководства при потере, обратившись в компанию 
Calpeda S.p.A. и указав тип изделия, приведенный 
на этикетке оборудования (Смотри Раздел 2.3 
“Маркировка”).
В случае изменений, порчи или внесения 
изменения в изделие или его части без 
разрешения завода-изготовителя “Декларация 
CE” прекращает действовать и вместе с ней 
гарантия на изделие.
Данный электроприбор может быть 
использован детьми не младше 8 лет и 
лицами с ограниченными физическими 
сенсорными или умственными 
способностями или не обладающими 
достаточным опытом или знанием 
о работе подобного прибора, под 
наблюдением или после обучения 
безопасному пользованию прибором и 
усвоения связанных с ним опасностей. 
Не разрешайте детям играть с 
прибором. 
Чистка и уход за прибором должны 
выполняться пользователем. Не 
поручать чистку и уход детям без 
контроля.
Запрещается использовать изделие 

в прудах, резервуарах и бассейнах, к 
огда в воде находятся люди.
Внимательно читайте раздел по 
установке, в котором указано 
следующее: 
-  Максимально  допустимый напор 

в корпусе насоса (Глава 3.1).
-  Тип и сечение кабеля питания. 

(Глава 6.5).
-  Тип электрической защиты, которая 

должны быть установлена. (Глава 6.5).
1.1. Обозначения
Для улучшения восприятия используются символы/
пиктограммы, приведенные ниже с соответствующими 
значениями.

  Информация и меры предосторожности, 
которые следует соблюдать. При несоблюдении 
они могут привести к повреждению изделия 
или нарушению безопасности персонала.
  Информация и меры предосторожности 
по электрической безопасности, при 
несоблюдении которых может быть 
повреждено изделие или нарушена 
безопасность персонала.

i
  Примечания и предупреждения для 
правильной эксплуатации изделия и его 
компонентов.
   Операции, которые могут выполняться 
конечным пользователем  изделия: 
пользователь изделия должен ознакомиться с 
инструкциями и несет ответственность за их 
соблюдение в нормальных условиях работы. 
Он может выполнять операции по текущему 
тех. обслуживанию.
  Операции, которые должны выполняться 
квалифицированным электриком: 
специализированный техник, допущенный к 
выполнению операций по тех. обслуживанию 
и ремонту электрической части. Может 
работать с компонентами под напряжением.
  Операции, которые должны выполняться 
квалифицированным техником: 
специализированный техник, способный 
правильно использовать изделие в 
нормальных условиях, допущенный к 
выполнению операций по тех. обслуживанию, 
регулировке и ремонту механической части.
  Указывает на обязательное использование 
средств индивидуальной защиты - защита рук.

OFF
  Операции, которые должны выполняться при 
выключенном аппарате с его отсоединением 
от электропитания.

ON
  Операции, которые должны выполняться при 
включенном аппарате.

1.2.  Название компании и адрес завода-
изготовителя

Название компании: Calpeda S.p.A.
Адрес: Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it
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1.3. Операторы с допуском
Изделие может использоваться опытными 
операторами, которые подразделяются на конечных 
пользователей изделия и специализированных тех. 
специалистов (смотри символы выше).
 
i

  Конечный пользователь не может 
выполнять операции, предусмотренные 
только для специализированных тех. 
специалистов. Завод-изготовитель не 
отвечает за повреждения, возникающие при 
несоблюдении этого запрета.

1.4. Гарантия
Информация по гарантии на изделия приведена в 
общих условиях продажи.

i
  Гарантия подразумевает БЕСПЛАТНЫЕ 
замену или ремонт дефектных частей 
(признанных заводом-изготовителем).

Гарантия изделия прекращает действовать:
-  Если использование изделия выполняется без 

соблюдения инструкций и норм, приведенных в 
настоящем руководстве.

-  В случае внесения изменений в изделие без 
разрешения завода-изготовителя (смотри раздел 1.5).

-  В случае выполнения операций по тех. обслуживанию 
со стороны персонала, не имеющего допуск от 
Завода-изготовителя.

-  В случае невыполнения тех. обслуживания, 
предусмотренного в настоящем руководстве.

1.5. Техническая поддержка
Любая дополнительная информация о документации, 
технической помощи и компонентах изделия может 
быть получена в компании: Calpeda S.p.A. (смотри 
раздел 1.2)

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
èÓ„ÛÊÌ˚Â ˝ÎÂÍÚÓÌ‡ÒÓÒ˚ Ò Ì‡ÛÊÌ˚Ï ÍÓÊÛıÓÏ 
‰Îfl „ÎÛ·ÓÍËı ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 4” (DN 100 ÏÏ), 
6” (DN 150 ÏÏ), 8” (DN 200 ÏÏ) Ë 10” (DN 250 ÏÏ). 
é·‡ÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì ‚ÒÚÓÂÌ ‚ ÍÓÔÛÒ ÔÓ‰‡˛˘ÂÈ 
˜‡ÒÚË.

2.1. Назначение
ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡fl ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËfl
ÑÎfl ˜ËÒÚÓÈ ËÎË ÒÎÂ„Í‡ Á‡„flÁÌÂÌÌÓÈ ‚Ó‰˚ Ò 
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚Ï ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ÔÂÒÍ‡ 150 „/ÍÛ·.Ï. (50 
„/ÍÛ·.Ï.  ‰Îfl SDX) (300 „/ÍÛ·.Ï.  Насосы для особых 
применений с высоким содержанием песка).
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ ‰Ó 25°C (35 °C ‰Îfl 4”).

2.2.  Разумно предполагаемое неправильное 
применение

Изделие разработано и изготовлено исключительно 
для применения, указанного в разделе 2.1.

  Категорически запрещается применение 
изделия не по назначению и в режиме работы, 
не предусмотренном в настоящем руководстве.

При несоответствующем использовании изделия 
ухудшаются характеристики безопасности и КПД 
изделия. Компания “Calpeda” не несет никакой 
ответственности за повреждения или несчастные 
случаи, возникающие из-за несоблюдения 
вышеуказанных запретов.

2.3. Маркировка
Далее приводится копия идентификационной 
таблички (смотри Рис.), расположенной на наружном 
корпусе насоса.

1 Тип насоса
2 расход
3 напор
4 Номинальная мощность
5 Примечания
6 Вес
7 Скорость вращения
8 Паспортный №
9 Сертификация

Made in ItalyMONTORSO

XXXXXXX
Q min/max X/X m3/h

XXXXXXX

H max/min X/X m
n XXXX/min

XXXXXXXX
X kg

X kW   (XHp)    S.F.

VICENZA

1
2
3
4

5

9

8

7

6

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Технические данные
Габариты и вес (см технический каталог).
Номинальная скорость 2900/3450 об./мин.
Напряжение электропитания/ Частота (см. шильдик 
двигателя).
Максимально допустимое конечное давление в 
корпусе насоса:
SD,SDN,SDF  400 м (40 ·‡)
SDS   500 м (50 ·‡)
SDX   700 м (70 ·‡)
Макс. количество включений: (см. инструкции к 
двигателю).

4. БЕЗОПАСНОСТЬ
4.1. Общие правила по ТБ

  Перед использованием изделия необходимо 
ознакомиться со всеми указаниями по 
безопасности.

Следует внимательно ознакомиться и соблюдать 
все инструкции по технике и работе и указания, 
приведенные в настоящем руководстве для разных 
фаз: от транспортировки до удаления после вывода 
из эксплуатации.
Технические специалисты обязаны соблюдать 
правила, нормы и законы страны установки насоса.
Изделие отвечает требованиям действующих норм по 
безопасности.
В любом случае, несоответствующее использование 
может привести к нанесению ущерба людям, 
имуществу или животным. 
Завод-изготовитель снимает с себя всякую 
ответственность за такой ущерб или при 
использовании в условиях, отличных от указанных на 
заводской табличке и в настоящем руководстве.

i
  Соблюдение периодичности операций по 
тех. обслуживанию и своевременная замена 
поврежденных или изношенных компонентов 
позволяет изделию работать всегда в 
наилучших условиях.

Использовать только и исключительно оригинальные 
запасные части, от компании Calpeda S.p.A.или ее 
официального дистрибьютора.

  Запрещается снимать или изменять таблички, 
размещенные заводом-изготовителем на 
изделии.

Изделие не должно включаться при наличии 
дефектов или поврежденных частей.

  Операции по текущему и внеочередному тех. 
обслуживанию, которые предусматривают 
демонтаж (даже частичный) изделия, должны 
выполняться только после снятия напряжения 
с изделия.
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4.2. Устройства безопасности
Изделие состоит из наружного корпуса, 
препятствующего контакту с внутренними органами.
4.3. Остаточные риски
По своей конструкции и назначению (соблюдение 
назначения и норм по безопасности) изделие не 
представляет остаточных рисков.
4.4.  Предупреждающие и информационные 

таблички
Для изделий этого типа не предусмотрено никаких 
предупреждающих табличек на изделии.
4.5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
При установке, пуске и тех. обслуживании операторам 
с допуском рекомендуется анализировать какие 
защитные приспособления целесообразно 
использовать для вышеуказанных работ.
При проведении операций по текущему и 
внеочередному тех. обслуживанию, в которых 
выполняется демонтаж фильтра, предусмотрено 
использование перчаток для защиты рук.
Символ об обязательном использовании СИЗ

  ЗАЩИТА РУК
 (перчатки для защиты от химических,
 тепловых и механических рисков)
5. ТРАНСПОРТ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
Изделие упаковано для защиты целостности 
содержимого.
Во время транспортировки старайтесь на 
размещать сверху слишком тяжелые грузы. 
Убедиться, что во время транспортировки коробка 
не может двигаться и что транспортное средство 
соответствует наружным габаритам упаковок.
Для транспортировки изделия не требуются 
специальные транспортные средства.
Транспортное средство должно быть соответствующим 
габаритам и весу изделий (см. технический каталог).
5.1. Перемещение
Обращаться с упаковкой осторожно. Она не 
должна подвергаться ударам.
Следует избегать размещать сверху упаковки другие 
материалы, которые могут повредить насоса. 
Если вес превышает 25 кг, упаковка должна 
подниматься двумя людьми одновременно.
6. УСТАНОВКА
6.1. Габариты
Габариты изделия указаны в Приложении 
“Габариты” (см технический каталог).
6.2.  Требования к окружающим условиям и 

габариты в месте установки
Заказчик должен подготовить место установки 
должным образом для правильной установки и в 
соответствии с конструкционными требованиями 
(электрические подключения и т.д.).
Категорически запрещается установка и пуск в 
эксплуатацию оборудования во взрывоопасной среде.
6.3. Распаковка

i
  Проверить, что изделие не было 
повреждено во время транспортировки.

После распаковки изделия упаковочный 
материал должен быть удален и/или утилизован 
согласно действующим требованиям в Стране 
использования изделия.
6.4. Установка
ÑË‡ÏÂÚ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÂÌ ÔÓ 
‚ÒÂÈ ÂÂ ‰ÎËÌÂ, ˜ÚÓ·˚ ˝ÎÂÍÚÓÌ‡ÒÓÒ ÔÓıÓ‰ËÎ ·ÂÁ 
ÔÂÔflÚÒÚ‚ËÈ.

6.4.1. Трубы
èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË ÂÁ¸·Ó‚˚ı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ 
Á‡ÍÂÔÎflÈÚÂ Ì‡ÔÓÌ˚Â ÚÛ·˚ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ 
ÔË ÓÚÍÛ˜Ë‚‡ÌËË ˝ÎÂÍÚÓÌ‡ÒÓÒ ÌÂ ÛÔ‡Î ‚ ÒÍ‚‡ÊËÌÛ.
êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÍÂÔËÚ¸ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ÚÛ·˚ 
Ò‚‡ÍÓÈ ‚ Ó‰ÌÓÈ ÚÓ˜ÍÂ Ì‡ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÛÙÚÂ.
èË ‡·ÓÚÂ Ò ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚ÏË ÚÛ·‡ÏË 
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl.
ç‡ÒÓÒ˚ ÒÂËË SD Ë 6SDX ËÏÂ˛Ú Ì‡ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ 
˜‡ÒÚË ‰‚‡ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‰Îfl Á‡ˆÂÔÎÂÌËfl Ë ÔÓ‰ÌflÚËfl. 
èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚ı ÚÛ· 
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ‚ÒÂ„‰‡ ÍÂÔËÚ¸ Í Ì‡ÒÓÒÛ 
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚È Í‡Ì‡Ú ËÎË ˆÂÔ¸ ËÁ 
ÌÂÔÓÚfl˘Â„ÓÒfl Ï‡ÚÂË‡Î‡.
äÂÔËÚ¸ Í‡·ÂÎË ÔËÚ‡ÌËfl Í Ì‡ÔÓÌÓÈ ÚÛ·Â Ò 
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÚflÊÌ˚ı ÔÓ‚Ó‰ÍÓ‚ ÔËÏÂÌÓ Í‡Ê‰˚Â 3 Ï.
èË ÒÔÛÒÍÂ Ì‡ÒÓÒ‡ ‚ ÒÍ‚‡ÊËÌÛ ÒÎÂ‰ËÚÂ Á‡ ÚÂÏ, 
˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ Í‡·ÂÎË ÔËÚ‡ÌËfl. 

  çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ˝ÎÂÍÚÓÍ‡·ÂÎ¸ 
‰Îfl ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ì‡ÒÓÒ‡.

èË  ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ Ì‡ÒÓÒÂ Ì‡ÔÓÌ˚È Ô‡ÚÛ·ÓÍ Ì‡ÒÓÒ‡ 
‰ÓÎÊÂÌ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 1 Ï ÓÚ 
ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl ‚Ó‰˚ ‚ ÒÍ‚‡ÊËÌÂ; ‰Îfl ˝ÚÓÈ ˆÂÎË 
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ 
ÍÓÌÚÓÎfl, ÍÓÚÓ‡fl ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Î‡ ·˚ ˝ÎÂÍÚÓÌ‡ÒÓÒ 
ÔË ÓÔÛÒÍ‡ÌËË ‚Ó‰˚ ÌËÊÂ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl.
ê‡ÒÔÓÎÓÊËÚÂ ˝ÎÂÍÚÓÌ‡ÒÓÒ Ì‡ Ú‡ÍÓÏ ‡ÒÒÚÓflÌËË 
ÓÚ ‰Ì‡ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚, ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚ ı‚‡Ú‡ÎÓ ‰Îfl 
ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Ì‡ÍÓÔÎÂÌËfl ÔÂÒÍ‡ Ë „flÁË ‚ÓÍÛ„ 
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÂÂ„Â‚Û.

1 ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ˘ËÚ
2 ˝ÎÂÍÚÓÍ‡·ÂÎ¸
3 ÁÓÌ‰ ÛÓ‚Ìfl
4 Ï‡ÌÓÏÂÚ
5 Ó·‡ÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì
6 Á‡‰‚ËÊÍ‡
7 ‚ÂıÌËÈ ÔËflÏÓÍ
8  ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚È 

Í‡Ì‡Ú
9 Ì‡ÔÓÌ‡fl ÚÛ·‡
10 ‚ÒÚÓÂÌÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì
11 Ì‡ÒÓÒÌ‡fl ˜‡ÒÚ¸
12 ÒÍ‚‡ÊËÌÌ˚È ÙËÎ¸Ú
13 ‰ÌÓ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚

Ä  ÏÂÌfl˛˘ËÈÒfl ÛÓ‚ÂÌ¸
Z  Ó·˘‡fl ‰ÎËÌ‡ 

Ì‡ÔÓÌÓÈ ÚÛ·˚; 
ÔË ‰ÎËÌÂ Ò‚˚¯Â 
100 Ï ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 
Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ 
ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚ı 
Ó‡ÚÌ˚ı ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚.

Y  „ÎÛ·ËÌ‡ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl, 
ÔË Î˛·ÓÏ 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË 
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ > 1Ï.

X  ‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÏÂÊ‰Û 
‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ Ë 
ÒÍ‚‡ÊËÌÌ˚Ï 
ÙËÎ¸ÚÓÏ: > 1Ï.
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6.4.2. Подающая труба
Ç Ì‡ÔÓÌÓÈ ÚÛ·Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸:
• ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ‰‡‚ÎÂÌËfl (Ï‡ÌÓÏÂÚ) (4);
•  Á‡ÔÓÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË 7 ÏÂÚÓ‚ ÓÚ 

‚˚ıÓ‰‡ Ì‡ÒÓÒ‡ Ë ·ÓÎ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Á‡ÔÓÌ˚ı 
ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚ (5), ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË 
(ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ Ó‰ËÌ Í‡Ê‰˚Â 50 Ï ‚ ÔflÏÓÈ 
‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÈ ÚÛ·Â ‚˚¯Â Ì‡ÒÓÒ‡), ˜ÚÓ·˚ 
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Á‡˘ËÚÛ Ì‡ÒÓÒ‡ ÔÓÚË‚ ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÒÚÛÍ‡;

•  Á‡‰‚ËÊÍÛ (6) ‰Îfl Â„ÛÎËÓ‚ÍË ‡ÒıÓ‰‡, Ì‡ÔÓ‡ Ë 
ÔÓÚÂ·ÎflÂÏÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË.
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6.4.3. горизонтальная установка
ÖÒÎË Ì‡ÒÓÒ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÏ 
ÔÓÎÓÊÂÌËË, ‚˚ÔÓÎÌflÈÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÛÍ‡Á‡ÌËfl:
•  ‚‡Î Ì‡ÒÓÒ‡ ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË ÌÂ 

ÏÂÌÂÂ 0,5 Ï Ì‡‰ ‰ÌÓÏ ·‡ÒÒÂÈÌ‡;
•  ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È Ó·‡ÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì, 

Ú.Í. ÔË „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÍÎ‡Ô‡Ì 
Ì‡ÒÓÒ‡ ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ „ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚË.

•  ‡ÒÔÓÎÓÊËÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰Ûı ÏÓ„ 
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‚˚ÈÚË ÔË Á‡ÔÛÒÍÂ.

6.4.4. éıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
ÖÒÎË ÒÍ‚‡ÊËÌ‡ ËÏÂÂÚ ‰Ë‡ÏÂÚ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ 
ÔÂ‚˚¯‡˛˘ËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ Ì‡ÒÓÒ‡, ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ú‡ÍÊÂ 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ì‡ÛÊÌÛ˛ Ó·ÓÎÓ˜ÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ˜ÂÂÁ 
ÌÂÂ ÔÓıÓ‰ËÎ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È ÔÓÚÓÍ ‚Ó‰˚ Ì‡ 
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÍÓÓÒÚË  ‰Îfl ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl 
(см. инструкции к двигателю).
6.4.5. ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ˝ÎÂÍÚÓÌ‡ÒÓÒÓ‚
é·˚˜ÌÓ, ˝ÎÂÍÚÓÌ‡ÒÓÒ˚ ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ 
‡ÁÓ·‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Ì‡ÒÓÒÓ‚ ÒÂËË 
4SD, ÛÊÂ ÒÓ·‡ÌÌ˚ı Ì‡  Á‡‚Ó‰ÂËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂ).
èÂÂ‰ Ò·ÓÍÓÈ ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‚ ÏÂÒÚÂ 
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÏÂÊ‰Û Ì‡ÒÓÒÓÏ Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ. 
ÇÒÚ‡‚¸ÚÂ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ ÒÚÂÊÂÌ¸ Ì‡ÒÓÒ‡ ‚ 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ ̄ ÔËÎÂÍ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, 
ÒˆÂÔËÚ¸ ¯ÎËˆÂ‚ÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Ò ‚‡ÎÓÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, 
ÔÓ‰‚ÂÒÚË ÙÎ‡ÌÂˆ Ë Á‡ÍÂÔËÚ¸ Â„Ó Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ „‡ÂÍ.

1
2

3
4

á‡ÚflÌËÚÂ „‡ÈÍË ‰Ó ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Â„Ó 
ÒÚÂÊÌfl, Á‡ÚÂÏ Á‡ÚflÌËÚÂ Ëı ÍÂÒÚÓÏ 
Ì‡˜ËÌ‡fl ÒÓ ̄ ÔËÎ¸ÍË ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÈ 
Í‡·ÂÎ˛ Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.
êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Ô‡‡ Á‡ÊËÏÓ‚ 10Nm 

(ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ 4”) 
èËÍÂÔËÚ¸ Í‡·ÂÎ¸ Í Ì‡ÒÓÒÛ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Á‡ÊËÏÌÓÈ ÔÛÚËÍ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 
ÙËÎ¸Ú Ì‡ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÈ ÏÛÙÚÂ. é·‡ÚËÚÂ Ú‡ÍÊÂ 
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ËÌÒÚÛÍˆËË ‚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â 
ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò‡ÏÓ„Ó ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.

6.5. èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˜‡ÒÚÂÈ

OFF
  

  ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ 
ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌflÚ¸Òfl ̋ ÎÂÍÚËÍÓÏ, Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËfl 
ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÏÂÒÚÌ˚ı 

ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚.
ëÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ Ô‡‚ËÎ‡ ÚÂıÌËÍË 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
ÇÒÂ„‰‡ Á‡ÁÂÏÎflÈÚÂ Ì‡ÒÓÒ, ‰‡ÊÂ 
ÔË ‡·ÓÚÂ Ò ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚ÏË 
ÚÛ·‡ÏË.
èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ ˜‡ÒÚÓÚ‡ Ë 
Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ‚ ÒÂÚË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú 
ÁÌ‡˜ÂÌËflÏ, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï Ì‡ 
Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ Ú‡·ÎË˜ÍÂ.
Ç ˝ÎÂÍÚÓ˘ËÚÂ ‰ÓÎÊÌÓ ËÏÂÚ¸Òfl 
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:
-  ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îfl ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl 

ÓÚ  ÒÂÚË  Ì‡  Ó·ÓËı ÔÓÎ˛Ò‡ı 
(‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‰Îfl 
ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl Ì‡ÒÓÒ‡ ÓÚ ÒÂÚË) 
Ò ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚Ï ‡ÒÒÚÓflÌËÂÏ 
ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ÏË ˜‡ÒÚflÏË ‚ 
‡ÁÓÏÍÌÛÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË 3 ÏÏ;

-  ‡‚‡ËÈÌ˚È ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl 
с кривой D, ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌ˚È Ì‡ 
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÚÓÍ‡, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â Ì‡ 
Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ Ú‡·ÎË˜ÍÂ;

-  ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ ‰Îfl ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚ı Ì‡ÒÓÒÓ‚ ÒÂËË 
SDM ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË, ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ÏË 
Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ı Ò‡ÏËı ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ.

При использовании в бассейнах (только когда 
там нет людей), садовых ваннах или похожих 
приспособлениях в сети питания должен быть 
встроен дифференциальный выключатель с 
остаточным током (IΔN) ≤ 30 mA.
èË ‡·ÓÚÂ Ò ˝ÎÂÍÚÓÌ‡ÒÓÒ‡ÏË ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ Ò‚˚¯Â 
11 ÍÇÚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚÓ˘ËÚ Ò 
ÔÛÒÍÓÏ Y/∆ ËÎË Ò ÔÓÎÌ˚Ï ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÏ.
ÑÎfl ÔÂ‰Óı‡ÌÂÌËfl Ì‡ÒÓÒ‡ ÓÚ ‡·ÓÚ˚ ‚ıÓÎÓÒÚÛ˛ 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÁÓÌ‰˚ ÛÓ‚Ìfl.

6.5.1. èÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Í‡·ÂÎÂÈ
Ç˚·ÂËÚÂ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ Í‡·ÂÎ¸ ÔËÚ‡ÌËfl ‚ 
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ‡ÒÒÚÓflÌËfl, ÔÂÂÔ‡‰‡ 
Ì‡ÔflÊÂÌËfl Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚.
ÑÎfl  ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Í‡·ÂÎÂÈ ‚ ÒÍ‚‡ÊËÌ‡ı 
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÚÂÏÓÛÒ‡‰Ó˜ÌÛ˛ ÓÔÎÂÚÍÛ 
ËÎË ‰Û„ËÂ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Â 
‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÓ„ÛÊÌ˚ı Ì‡ÒÓÒÓ‚.
èÂÂ‰ ÓÔÛÒÍ‡ÌËÂÏ Ì‡ÒÓÒ‡ ‚ ÒÍ‚‡ÊËÌÛ ËÁÏÂ¸ÚÂ 
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÈ 
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÒÚ¸ ÏÂÊ‰Û Ù‡Á‡ÏË Ë ËÁÓÎflˆË˛ ÏÂÊ‰Û 
Í‡Ê‰ÓÈ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ  Ù‡ÁÓÈ Ë ÁÂÏÎÂÈ.

6.5.2. ê‡·ÓÚ‡ Ò ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ ˜‡ÒÚÓÚ˚
éÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ ˜‡ÒÚÓÚ˚ Ì‡ 
ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 30 Éˆ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ 60 
Éˆ.
èË ‡·ÓÚÂ Ò ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ ˜‡ÒÚÓÚ˚ ‚ÂÏfl 
ÔÛÒÍ‡ Ò 0 ‰Ó 30 Éˆ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÂÏfl ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ò 30 
‰Ó 0 Éˆ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ 1 ÒÂÍÛÌ‰‡.

7. ПУСК И РАБОТА
7.1. Контроль перед включением
Изделие не должно включаться при наличии 
поврежденных частей.

7.2. Пуск

OFF
     

ÇçàåÄçàÖ! ä‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒfl 
Á‡ÔÛÒÍ‡Ú¸ Ì‡ÒÓÒ ‚ıÓÎÓÒÚÛ˛, ‰‡ÊÂ Ò 
ˆÂÎ¸˛ ÔÓ‚ÂÍË.
á‡ÔÛÒÚËÚÂ Ì‡ÒÓÒ Ò Â‰‚‡ ÔËÓÚÍ˚ÚÓÈ 
Á‡‰‚ËÊÍÓÈ Ë ÔÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ, ÔÓÍ‡ ËÁ Ì‡ÔÓÌÓÈ ÚÛ·˚ 
‚˚È‰ÂÚ ‚ÂÒ¸ ‚ÓÁ‰Ûı.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ‡·ÓÚ˚ Ò ÚÂıÙ‡ÁÌ˚Ï Ì‡ÒÓÒÓÏ 
ÔÓ‚Â¸ÚÂ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl 
‚‡˘ÂÌËfl.
ÑÎfl ˝ÚÓÈ ˆÂÎË ÔË ÔÓÎÛÓÚÍ˚ÚÓÈ Á‡‰‚ËÊÍÂ 
ÔÓ‚Â¸ÚÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ (ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl Ï‡ÌÓÏÂÚ) ËÎË 
‡ÒıÓ‰ ÊË‰ÍÓÒÚË (‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓ) ÔÓÒÎÂ Á‡ÔÛÒÍ‡.  
á‡ÚÂÏ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ì‡ÒÓÒ, ÔÓÏÂÌflÈÚÂ  Ì‡ 
˝ÎÂÍÚÓ˘ËÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ù‡Á, Á‡ÔÛÒÚËÚÂ Ë ÒÌÓ‚‡ 
ÔÓ‚Â¸ÚÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ËÎË ‡ÒıÓ‰.
è‡‚ËÎ¸ÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÚÓ, ÔË ÍÓÚÓÓÏ 
‰‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‡ÒıÓ‰ „Ó‡Á‰Ó ‚˚¯Â.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÚÍË ÔÂÒÍ‡, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÂÒfl ‚ 
‚Ó‰Â ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ËÎË ÊÂ  ‚ÂÒ¸Ï‡ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚.
ä‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒfl Á‡ÔÛÒÍ Ë ‡·ÓÚ‡ 
Ì‡ÒÓÒ‡ ÔË ÒËÎ¸ÌÓ ÓÚÍ˚ÚÓÈ Á‡‰‚ËÊÍÂ.
èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ˝ÎÂÍÚÓÌ‡ÒÓÒ ÔË ‡·ÓÚÂ 
‚˚‰ÂÊË‚‡Î ÔÓÂÍÚÌ˚Â Ô‡‡ÏÂÚ˚ Ë ÌÂ 
ÔÂ‚˚¯‡Î ÔÓÚÂ·ÎflÂÏÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ 
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Ì‡ Ú‡·ÎË˜ÍÂ.
Ç  ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÓÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Ì‡ÔÓÌÛ˛ 
Á‡‰‚ËÊÍÛ ËÎË ÛÓ‚ÂÌ¸ ‰‡‚ÎÂÌËfl Ì‡ ÂÎÂ ‰‡‚ÎÂÌËfl.
ÇçàåÄçàÖ! àÁ·Â„‡ÈÚÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò 
Á‡Í˚Ú˚Ï Ô‡ÚÛ·ÍÓÏ.

7.3. ê‡·ÓÚ‡ ÔË ÔËÚ‡ÌËË ÓÚ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÚÓÍ‡
éÒÓ·Û˛ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ËÏÂÂÚ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ 
‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËfl. èË ÌÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËË 
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ 
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ Ë „ÂÌÂ‡ÚÓ.
ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ:
- ‚ÒÂ„‰‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÒÌ‡˜‡Î‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ ·ÂÁ 
Ì‡„ÛÁÍË!
íÓ ÂÒÚ¸:
-  ‚ÒÂ„‰‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÒÌ‡˜‡Î‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ 

Á‡ÚÂÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸!
-  ‚ÒÂ„‰‡ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÒÌ‡˜‡Î‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ 

Á‡ÚÂÏ „ÂÌÂ‡ÚÓ!

7.4. Выключение
 
ON

    

  Изделие должно быть выключено в любом 
случае, когда обнаруживаются сбои в 
работе (смотри “Поиск неисправностей”).

Изделие предназначено для непрерывной работы. 
Выключение происходит только при отключении 
питания с помощью предусмотренных систем 
отключения (смотри раздел “6.5 Электрическое 
соединение”).

8. ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ
èË ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ Ò ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ Ì‡ÒÓÒ ÌÂ 
ÚÂ·ÛÂÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÚÂı. Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl. èÂÂ‰ 
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ ÓÔÂ‡ˆËÈ ÔÓ ÚÂı. Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛ 
Ì‡ÒÓÒ‡ ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ Â„Ó ÓÚ ÒÂÚË.
Операции по тех. обслуживанию, не описанные 
в этом руководстве, должны выполняться 
исключительно специализированным персоналом 
компании “Calpeda S.p.A.”.
Дополнительную техническую информацию по 
использованию или тех. обслуживанию изделия 
можно получить в компании “Calpeda S.p.A.”.

8.4.1. Текущее тех. обслуживание

OFF
   

èÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ÔÓ‚ÂflÈÚÂ Ì‡ÔÓ Ë ÔÓÚÂ·ÎflÂÏÛ˛ 
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.
èË ÔÂÂÍ‡˜ÍÂ ‚Ó‰˚ Ò ‚˚ÒÓÍËÏ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ 
ÔÂÒÍ‡, ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ 
˜‡˘Â. èË  ‡·ÓÚÂ Ì‡ÒÓÒ‡ ‚ ‡‚‡ËÈÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ı 
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡ÔÛÒÍ‡Ú¸ Â„Ó Í‡Ê‰˚È ÏÂÒflˆ 
‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Ë ‰Îfl ÔÓ‚ÂÍË Ë 
ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËfl Â„Ó ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË.

9. УДАЛЕНИЕ

OFF
   

Удаление в отходы изделия должно быть 
выполняться специализированными фирмами 
по утилизации металлических отходов, которые 
должны решать процедуру удаления.
При удалении должны соблюдаться требований 
действующего законодательства страны, 
где удаляется изделие, а также требования 
международных экологических норм.

10. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
10.1. Процедура заказа запасных частей
При запросе запасных частей следует указывать 
название, номер позиции по чертежу в разрезе и 
данные идентификационной таблички (тип, дата 
и паспортный номер).
Заказ может быть направлен в компанию “Calpeda 
S.p.A.” по телефону, факсу ии электронной почте.

11. НАИМЕНОВАНИЕ
N°.     Наименование
10,16 Уплотнение
12,01 Корпус напорный
12,02 Корпус втулки
12,03 Подшипник втулки (неподвижная часть)
12,04 Направляющая втулка клапана
12,05 Стопорное (пружинное) кольцо
12,06 Седло клапана
12,10 Комплект клапана
12,12 Уплотнение клапана
12,16 Штепсельная вилка
12,30 Ступень подшипника втулки
12,31 Подшипник втулки (вращающаяся часть)
13,12 Фланцы, напорная сторона
13,13 Уплотнение межфланцевое, напорная сторона
13,16 Винт
14,02 Рубашка охлаждения
14,54 Кольцо для компенсации износа
15,20 Винт
15,50 Барабанный фильтр
25,02 Корпус ступени
25,04 Уплотнение
25,06 Винт
26,00 Диффузор
26,02 Плита диффузора
26,08 Втулка диффузора
26,10 Винтовое кольо
28,00 Рабочее колесо
28,02 Уплотнение
28,04 Блокировочная гайка раб.колеса
28,05 Стопорное кольцо
28,07 Шайба
28,08 Шайба
28,20 Шпонка рабочего колеса
28,24 Стопорная втулка
32,02 Корпус насоса на всасывании
34,02 Верхняя крышка
46,50 Защита от песка
64,00 Вал насоса
64,08 Полый вал
64,10 Опорная втулка
64,13 Верхняя опорная втулка
64,14 Нижняя опорная втулка
64,15 Распорная втулка
64,18 Распорная втулка
64,19 Распорная втулка
64,20 Шпонка вала
64,21 Муфта
64,22 Муфта, комплект
64,23 Шайба
64,24 Срезной штифт
64,25 Винт
64,26 Адаптер
70,13 Шайба
70,19 Гайка
70,20 Винт
96,00 Кабель
96,04 Защита кабеля
96,08 Крепёж
96,09 Винт
99,00 Электродвигатель

Возможны изменения.
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12. Поиск неисправностей

OFF
   ВНИМАНИЕ: перед проведением какой-либо операции следует снять напряжение.

Запрещается оставлять работать насос без воды даже на короткое время.
Строго следовать инструкциям завода-изготовителя; при необходимости, обращаться в 
официальный сервисный центр.

СБОЙ В РАБОТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

1)
Двигатель не 
включается

а)  Несоответствующее 
электропитание

б)  Неправильные электрические 
соединения

в)  Срабатывание устройства для 
защиты двигателя от перегрузки

г)  Плавкие предохранители 
перегорели или неисправные

д) Вал блокирован
е)  Если все вышеуказанные 

причины проверены, возможно, 
двигатель неисправен

а)  Проверить, что сетевые частота и напряжение соответствуют 
электрическим параметрам, указанным на табличке. 
Убедитесь, что сечение жил кабеля совместимы с длиной 
самого кабеля и мощности двигателя.

б)  Правильно подсоединить кабель питания к щиту управления. 
в)  Проверить правильную калибровку теплозащиты (смотри 

данные на табличке двигателя) и убедиться в том, что 
электрощит перед двигателем подключен правильно. 
Проверить изоляцию двигателя с кабелем (смотри данные в 
инструкции по эксплуатации). См. также 1а).

г)  Заменить предохранители, проверить электропитание и 
параметры, указанные в пунктах а) и в).

д)  Вытащить насос, снять и прочистить фильтр всасывания и 
проконтролировать свободное вращение насоса и двигателя. 
Если вращение несвободное, то обратитесь в авторизованный 
сервисный центр для контроля насоса и/или двигателя.

е)  Отремонтировать или заменить двигатель в официальном 
сервисном центре.

2) 
Насос 
работает, но 
не качает 
воду.

а)  Обратный клапан системы 
заблокирован

б)  Подающий раструб засорен или 
стопорный клапан насоса заблокирован

в) задвижка на подаче закрыта
г)  всасывающий фильтр насоса 

засорен
д)  насос устанавлен на свободной 

поверхности жидкости (сухой ход)
е)  Неправильное направление вращения 

a)  Снять обратный клапан подающей трубы и сблокировать клапан, при 
необходимости заменить.

б)  Вытащить насос и по необходимости обратиться в авторизованный 
сервисный центр для замены стопорного клапана.

в) открыть задвижки на подаче
г)  вытащить насос, разобрать и очистить всасывающий фильтр, при 

необходимости заменить.
д)  увеличить глубину установки насоса согласно его производительности. 

То же самое, если проблема связана с понижением уровня грунтовых 
е) Обратить сондинения электропроводов двигателя к источнику питания

3) 
Недостаточный 
расход

a)  Трубы и фитинги слишком 
маленького диаметра, что ведет 
к чрезмерной потере напора

б)  наличие депозитов или 
твердых тел во внутренних 
каналах рабочего колеса и/или 
диффузора

в)  Задвижка или стопорный клапан 
на подающей трубе засорены 
твердыми частицами.

г)  Стопорный клапан насоса 
засорен твердыми частицами.

д) рабочее колесо повреждено
e)  шайбы рабочего колеса и 

корпуса насоса изношены 
ж)  Чрезмерное снижение 

динамического уровня скважины
з)  Неправильное направление 

вращения
я) Утечка из подабщей трубы
л)  Наличие газа растворенного в воде

a) Использовать трубы и фитинги, подходящие для данной работы
б) снять насос и обратиться в авторизованный сервисный центр
в) Снять задвижку и стопорный клапан на подаче и прочистить их.
г)  Вытащить насос и прочистить стопорный клапан на подаче, 

при необходимости обратиться в авторизованный сервисный 
центр. Прочистить всасывающий фильтр, по необходимости 
заменить его.

д)  Для замены рабочего колеса обратиться в авторизованный 
сервисный центр

e)  Обратиться в авторизованный сервисный центр для 
замены рабочих колес и уплотнений диффузора или самого 
диффузора, если изношены

ж)  увеличить глубину погружения насоса согласно его 
характеристикам, уменьшить требуемую скорость потока,  
регулируя его задвижкой на подаче. Насос для динамического 
уровня скважины

з) См. 3д)
я)  Найти точки, в которых труба течет. Если они находятся в 

вертикальном части  скважины, извлечь насос и принять  
соответствующие меры по починке трубы

л) Обратиться в авторизованный сервисный центр
4) 
Шум и 
вибрация 
насоса

a)  Нарушена балансировка 
вращающейся части

б) Изношены подшипники
в) Насос и трубы плохо закреплены
г)  Слишком большой расход для 

диаметра выходной трубы
д) Неправильное электропитание

a)  Проверить, что твердые предметы не засоряют рабочее 
колесо

б) Заменить подшипники
в)  Закрепить должным образом всасывающую и подающую трубы
г)  Использовать больший диаметр или снизить 

производительность насоса
д) Проверить соответствие сетевого напряжения.

5)
Непрерывные 
запуски / 
остановки

a) Насос с избыточным потоком
б)  Повторяющееся срабатывание 

термозащиты
в) Утечки в системе

a)  Закрыть частично задвижку на подаче для уменьшения 
потока. Насос может быть слишком мощным для 
динамического уровня скважины. 

б)  Измерить потребляемый ток. По необходимости 
откалибрировать защиту от перегрузки. Вытащить насос 
и убедиться, что вал крутится свободно. То же самое для 
двигателя. См. также 1)е.

в)  Найти утечку в системе и отремонтировать или заменить 
части, которые протекают.
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